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potwierdzającerże z

kocioł wodny typu Draco Bio Compact 23 F II
o nominalnej mocy cieplnej 23 kW,

zautomaĘcznym podawaniem paliwa stałego, opalany sprasowan),.rn granulatem drewna typu pelet

produkowany przez:

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
43-246 Strumień, ul. Poddane 3

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5z201ż spełnia wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badań Kotłów iUrządzeń Grzewczychw Łodzi, ul. Dostawcza l - podane w sprawozdaniu zbadań
nr 21ll18-LG.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza żadnych zrnian technicnlych
w produkowanycharządzeniach w stosunku do urządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, które wydało świadectwo. i

kierownik Lńoratorium B adań kotłów

okres ważności świadectwa
od 07.2018 do 07.2021
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zaklad Eaditli
U5lątrzeń nerg t},c,z rł.vł-:tl {,j U &9 -231 Łódź, u|. Dostawcza 1

tel.42 40-08-21

Łodź;dnia 26.07 .2018 r.
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Kocioł wodny typu Draco Bio Compact23 F'II o nominalnej mocy cieplnej 23kW z
automatycznym podawaniem paliwa stałego, opalany sprasowanym granulatem drewna typu pelet

badany zgodnie zv\rpaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
tlryskana wartość Wymagania

norm
i przepisówDraco Bio Compact 23 F II

o
B.l-6
tl

sprasowany granulat drewna typu pelet

a1 MJlkg 18,1 >17

Ar % 0,3 <0,5

w, % 6r7 <12

Moc cieplna kW 23rl ór8** (100+8)7o QN 
***

Sprawność 11 % 90o0 90r8** > 8814 xxx

x
Ń

.l-

U).-
lxx

tr]

Co
mglm3

17 142** < 500

NO* 177 156** bez wymagań

oGC 6 9** <20

Pył 13 25** ( {Q xxx

*) w ptzeliczeniu na 1 }yo udziafu tlenu w spalinach suchych
"*) dotyczy obciayżeniaobnizonego < 3}%nominalnej mocy cieplnej
"") dotyczy tylko mocy nominalnej

Łódź, dnia 26.07.2018 r.
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