INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy
tel. 22 3451-200
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 fax 22 836 63 63
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl Regon: 000020586
www.ien.com.pl NIP: 525-00-08-761
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 L6dz, ul. Dostawcza | tel. (042) 64 00 821
fax. (042) 64 00 828

AL

PRZYJAZNE $RODOWISKU

SWIADECTWO

Nr OS/318/CUE/16

potwierdzajace, Ze :

kotly wodne typoszeregu HT DasPell LUX GL

z palnikiem HT PellHard i automatycznym podajnikiem paliwa
o nominalnych mocach cieplnych 12, 15, 20 kW opalane granulatem drewna ,,pellets™
PN-EN 303-5: 2012
Symbole: PKWiU 28.22.12-00.50
produkowane przez:

P.P. HEIZTECHNIK Sp. z o.0. Sp. K.

83-250 Skarszewy, ul. Drogowcow 7
spelniaja wymagania dotyczace ochrony $rodowiska: dla 5 klasy ustalone w normie PN-EN 303-5:2012

oraz ustalone w Kryteriach Technicznych:

KT/OS 01-2005

Dokumentacja techniczna dostarczana z kotlami spelnia wymagania pkt. 8 normy
PN-EN 303-5:2012

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badan Kottow i Urzadzen Grzewczych w
Lodzi; ul. Dostawcza | - podane w sprawozdaniach z badan: 80/16-LG ; 78/16-L.G.

Nie badany kociol o mocy nominalnej 15 kW speinia wymagania dotyczace ochrony srodowiska poniewaz zgodnie z punktem
5.1.3 normy ,.PN-EN 303-5 KOTLY GRZEWCZE. Czgé¢ 5: Kotly grzewcze na paliwa stale z reeznym i automatycznym zasypem paliwa o
mocy nominalnej do 500 kW — Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.” w przypadku kottow jednego typoszeregu o jednakowe;j
budowie i1 stosunku nominalnej mocy cieplnej najwigkszego do najmniejszego kotta réwnym 2:1 badania typu wykonuje si¢ dla
najmnicjszego i najwiekszego kotta. Nie badany kociot miesci si¢ w tych przedzialach. Swiadectwo jest wazne pod warunkiem. ze producent
nie wprowadza zadnych zmian technicznych w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich
wczesniejszego uzgodnienia z Laboratorium, ktore wydato swiadectwo.
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SWIADECTWO
Nr OS/318/CUE/16

Kotly wodne typoszeregu HT DasPell LUX GL o nominalnych mocach cieplnych
12, 15, 20 z automatycznym podajnikiem paliwa.
Badane zgodnie z wymaganiami PN EN 303-5: 2012 kwalifikuja si¢ do 5 klasy.

Warto$¢ parmetru
Parametr Miano
HT DasPell LUX GL ;
Wymagania
nonl:/'I r?;lna kW 12 20 TOE |
1 s
rzepiséw
O przep
Paliwo Granulat drewna (pellets)
1=
El Q| Mike 19,3 19,3 ez
g wymagan
A" % 0,2 0,3 <0,5
Wr 4,8 7,1 <12
Moc cieplna kW 12,2 21,4 > Qz~
>88,1 - 12kW
Sprawno$é n % 92,0 92,2 >88.3 - 20kW
co 175/ 260 48/ 241 < 500 (5 kl.)
=06 372 14/18 <20 (5kl)
E mg/m’
5 Pyl 10/35 21/37 <40 (5kl)
NOx 247/188 229/175 -

) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych

) przy mocy nominalnej / przy mocy obnizonej (< 0,3 mocy nominalnej)
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